
Toimintamalli on tarkoitettu hankintoihin ja suunnitteluun 
osallistuville tahoille sekä ylläpito-organisaatioille, erityises-
ti vastaaville henkilöille. Toimintamalli korostaa ylläpidon ja 
suunnitelmallisuuden merkitystä ja nostaa esille savunpois-
tolaitteissa havaittuja ongelmia käytön aikana.

PALONTORJUNTATEKNIIKAN
kehitysryhmä     

Savunpoiston ylläpito
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Toimintamallikaavio: Suunnittelun lähtökohdat

Kaikki havainnot puutteista laitteistotarkastuksilla

Saatavilla olevat ohjeet

Klikkaamalla hyppäät sivulleAiheen liiteluettelo

Palontorjuntatekniikan kehitysryhmä on asiantuntijaryhmä, jonka jäsenten yhteisenä tavoitteena on edistää 
turvallisuutta sekä kehittää palontorjuntatekniikan ylläpitoa, laatua ja teknisiä mahdollisuuksia. Ryhmään 
kuuluu asiantuntijoita palontorjuntaan liittyvien teknisten yhdistysten ja paloturvallisuuden
organisaatioiden edustajia.

Ryhmän julkaisemat toimintamallit ovat yleisiä neuvoa antavaksi tueksi ja informatiiviseen 
käyttötarkoitukseen kohdistettuja malleja, joista löytyy tarvittavia tietoja palontorjuntatekniikan parissa 
työskenteleville sekä alalla toimiville tahoille.
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Tiivistelmä ja lähtökohdat

Havaitut puutteet toteutuksissa ja ylläpidossa

Oleellista on, että palontorjuntaan vaikuttavia laitteistoja toteutetaan ja suunnitellaan asianmukaisesti, jotta ne
tarvittaessa myös toimisivat kuten on suunniteltu. Laitteiston toimintakunnon varmistaminen ja laadunhallinta tulee 
ulottaa aina esisuunnittelusta ylläpitojaksolle asti. Ylläpidon laiminlyönti saattaa johtaa pahimmillaan kohteessa
olevien henkilöiden hengenvaaraan sekä kohtalokkaisiin taloudellisiin menetyksiin. Toimintakyvytön laitteisto voi olla
palotilanteessa myös riski rakenteelliselle kestävyydelle. Tästä syystä asianmukaisen suunnittelun, huollon ja ylläpidon
tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa. Oikein toteutettu ja ylläpidetty laitteisto palvelee koko elinkaaren ajan.
Suunnittelussa tulee muodostaa yhtenäinen kokonaiskuva palontorjunnan laitteistojen sekä muun kohteeseen
toteutettavan automaation sidoksista toisiinsa hallittuna kokonaisuutena. Laitteistojen toimintatavan ja
ominaisuuksien on oltava soveltuvia kuhunkin kohteeseen ja toiminta on aina pystyttävä myös varmistamaan kunkin
käyttöolosuhteen mukaisesti.

Toimintamallin sisältö on tarkoitettu neuvoa antavaksi tueksi, ei korvaamaan voimassa olevia standardeja ja asetuksia
tai muuta alalle julkaistua lainsäädäntöä, joiden vaatimukset laitteistoteutuksissa ja ylläpidossa on täytettävä. Malli
toimii apuna käsiteltäessä savunpoiston laitteistoja sekä erityisesti yhteyksiä muiden palontorjunnan laitteistojen
osalta.

Savunpoistolaitteiden on havaittu toimivan ja täyttävän määräykset testeissä, mutta palotilanteissa ja tarkastuksissa
laitteet eivät ole toimineet asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tilastoista (Pronto) on voitu havaita, että toimintaan
ovat vaikuttaneet laitteiston tekniset viat tai raporteissa on ollut kirjattuna syynä muu syy tai laitetta ei ole käytetty.
Tarkastuksilla on myös havaittu, että:

Huomioitavaa on, että kohteet, joissa koelaukaisut ja huollot olivat suorittamatta, puuttuivat pääsääntöisesti
kunnossapitopäiväkirjat kokonaan tai ne olivat puutteellisesti täytettyjä, myös huoltojen osalta.
Savunpoistolaitteissa havaittuja puutteita:

Laitteistojen käyttö- ja huolto-ohjeet ovat puutteellisia tai ei ole olemassa puolessa kohteista
Kunnossapito-ohjelma on laadittu, päivitetty ja täyttää vaatimukset vain noin 30 %:ssa kohteista
Kunnossapitopäiväkirja on käytössä ja ylläpidettynä puolessa kohteista
Laitteiston kaaviokuva on laatimatta tai päivittämättä lähes 20 %:ssa kohteista
Koelaukaisu suorittamatta melkein puolessa kohteista
Laitteistovastaava nimeämättä noin 30 %:ssa kohteista tai henkilö kouluttamatta (52 %)
Varaosia ei ole ollut saatavilla lähes 82 %:ssa kohteista
Puutteiden takia määrätty jälkitarkastus toteuttamatta lähes 85 %:ssa kohteista
Muita havaittuja haavoittuvuuksia ovat olleet: Akkujen huono kunto, toimimattomat laukaisupiirit, keskusviat,
toimintaan vaikuttavat tekijät kuten koetilat, huoltojen toteutus

 Kiinteistössä ei ole mitään tietoa koko savunpoiston olemassaolosta
 Savunpoistoon liittyvä ohjeistus tai kaaviokuva puutteellinen tai puuttuu
 Uusissakin kohteissa ohjeistusta ei ole tai materiaali on hävinnyt
 Savunpoistolle ei ole nimettyä hoitajaa tai hoitaja ei ole perehtynyt savunpoistoon
 Koestus ja huoltovastuut ovat epäselviä
 Savunpoisto on koestamatta ja huoltamatta
 Kiinteistöön on tehty muutostöitä huomioimatta savunpoistoa
 Jaettujen urakoiden ongelmat
 Koneellista savunpoistoa testatessa puhaltimet pyörivät väärään suuntaan
Savunpoistokanavistossa on ylimääräistä tavaraa.
Yksittäisten savunpoistoluukkujen avausjouset ovat alimitoitettuja
Savunpoistopuhaltimen turvakytkimet eivät kestä kuumuutta
Savunpoistoluukun asentamisen jälkeen muiden urakoitsijoiden työmiehet asentavat luukkujen avautumiselle
esteitä.
Akut ovat vanhat ja toimimattomat.
Savunpoistokanaviston kannatus on puutteellista.
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Havaituissa ongelmissa viitataan aikaisemmin toteutettuun savunpoistoselvitykseen: Savunpoistolaitteiden toiminta
tulipalotilanteessa, Jarno Liimatainen 2004 (TUKES).
Myös tarkastusten yhteydessä on havaittu lukuisia puutteita savunpoiston laitteiden ylläpitojakson ajalta (taulukoiden
tilastot, KIWA Inspecta). Seuraavissa kaavioissa on kuvattuna laitteistotarkastuksilla raportteihin kirjattuja havaintoja
ja puutteita, jotka liittyvä savunpoiston suunnitteluun, toteutukseen ja yläpitoon.

Puutteet dokumentaatiossa 12 %

Suunnitteluvaiheen puutteita

Toteutusvaiheen puutteita

Ylläpitovaiheen puutteita

Toimintavarmuuteen vaikuttavia puutteita 22 %

Dokumentaatioon, ohjeisiin tai laitteistomerkintöihin
liittyvät puutteet 37 %

Muut tarvittavista järjestelyistä havaitut putteet 11 %

Muut tarvittavista järjestelyistä havaitut putteet 10 %

Toimintavarmuuteen vaikuttavia puutteita 88 %

Dokumentaatioon, ohjeisiin tai laitteistomerkintöihin liittyvät puutteet 67 %

Toimintavarmuuteen vaikuttavia puutteita 53 %
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Pelastuslain (379/2011) 12 §:n mukaan savunpoistolaitteet on pidettävä toimintakuntoisena ja huollettava sekä
tarkastettava asianmukaisesti. Kunnossapidosta huolehtimisesta vastaavat pelastuslain 12 §:n nojalla rakennuksen
omistaja ja haltija. Savunpoistolaitteiden asennus- ja huoltotoiminta tai tarkastus ei ole vastaavalla tavalla säädeltyä
kuin paloilmoitin- ja sammutuslaitteistoilla, mutta palontorjunnan laitteistojen yhteydessä on aina huomioitava, että
laitteiston asianmukainen kunto on pystyttävä varmistamaan.

Laitteen mukana tulee toimittaa sen asianmukaisessa asentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja
ohjeet. Käyttö-, huolto- ja asennusohjeissa tulee antaa riittävät tiedot laitteen ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta ja
turvallisesta käsittelytavasta. Sen, joka saattaa markkinoille tai luovuttaa toiselle pelastustoimen laitteen, on
varmistettava ja on voitava luotettavasti osoittaa, että laitteet täyttävät niille säädetyt vaatimukset. Laitetoimittaja on 
annettava luovuttaessaan toteutuksen todistus kokonaisuuden vaatimustenmukaisuudesta tai laitteen vaatimusten-
mukaisuus on osoitettu arviointilaitoksen suorittamassa varmentamismenettelyssä. Laitteiston suunnittelussa ja asen-
nuksessa on otettava huomioon laitteiston ja asennuskohteen käyttötarkoitus sekä niiden yhteensopivuus laitteiston 
toimintaan mahdollisesti vaikuttavien muiden järjestelmien kanssa  (Laki pelastustoimen laitteista 10/2007).

Rakennushankkeeseen ryhtyvän on huolehdittava siitä, että rakennus suunnitellaan ja toteutetaan rakentamista
koskevien säännösten ja määräysten sekä myönnetyn luvan mukaisesti. Hänellä tulee olla hankkeen vaativuus
huomioon ottaen riittävät edellytykset sen toteuttamiseen sekä käytettävissään pätevä henkilöstö (palotekninen
suunnittelu). (132/199 Maankäyttö- ja rakennuslaki) 120 c-f §:ssä esitetään vaatimukset erityissuunnittelijan tehtävän
vaatimusluokista sekä kelpoisuusvaatimuksista. Huomioitavaa on, että suunnittelijoiden tulee olla luonnollisia
henkilöitä, jotka soveltuvat erityissuunnittelijan tehtävään ja omaavat tarvittavan osaamisen erityissuunnitteluun.
Rakennusvalvontaviranomaisen on arvioitava sille ilmoitetun suunnittelijan 120 § c-f:n mukainen kelpoisuus tai
tarvittaessa on osoitettavissa muilla tavoin vastaava pätevyys tehtävään. Rakennusvalvontaviranomaisen on tehtävä
pyydettäessä päätös suunnittelijan kelpoisuudesta toimia kyseisessä suunnittelutehtävässä (Maankäyttö- ja
rakennuslaki).
Suunnittelija arvioi kohteen riskit ja neuvottelee tarvittaessa pelastuslaitoksen kanssa valituista savunpoiston
perusratkaisuista. Käsittelyssä on hyvä ottaa huomioon kohteen suunnitelmallisuus elinkaaren osalta, myös
käyttöönoton jälkeiselle ylläpitojaksolle, jossa aikaisemmin esitetyllä tavalla havaitaan laitteiston toimintavarmuuteen
vaikuttavia puutteita.

Suunnittelun lähtökohdat ja toimintakunnon varmistaminen

Huomiot suunnittelussa

Yhteenvetona tarkastuslaitokselta saaduista tilastoistaan voidaan esittää, että aikaisempaan savunpoistolaitteiden
toiminnasta tehtyyn selvitykseen (Jarno Liimatainen 2004, TUKES) verrattuna ongelmat eivät ole poistuneet. Kaaviois-
sa esitetyt toimintavarmuuteen kohdistuvat puutteet ovat laitteiston tekniseen toimintaan vaikuttavia tekijöitä, joiden 
kohdalla toiminta ei toteudu suunnitellulla tavalla.
Ongelmia aiheuttavat edelleen hallitsematon toteutusketju ja vähäinen kokonaisuuden huomiointi laadun
valvonnassa. Huomioitavaa on, että puutteet toteutuksen eri vaiheissa eivät poistu vaan lisäävät haasteita ylläpidossa,
jolloin haltijalle voi tulla vastaan erilaisia yllättäviä korjaustarpeita tai toiminta estyy kokonaan.
Tehtyjen huomioiden määrä kasvaa tilastojen mukaisesti laitteiston elinkaaren aikana. Erityisesti huomioitavaa on,
että suurin osa havaituista ongelmista kohdistuu laitteistojen toiminatavarmuuteen, johon vaikuttavat esille nousseet
huomiot laitteiden asianmukaisesta kunnosta ja yhteensopivuuksista. Savunpoistolaitteistojen komponentit tulisi
suunnitella tai valita siten, että ne täyttävät järjestelmän toimintavaatimukset. Ellei kaikkia järjestelmän
komponentteja ole asennettu asianmukaisesti, savunpoistolaitteisto ei toimi oikein, eikä täytä suunniteltuja
toimintatavoitteitaan.
Havaittuihin ylläpidon puutteisiin varavirtalähteisiin liittyen on myös huomioitava, että ennen teholähdestandardin
julkaisua toteutettujen laitteistojen akustojen toimintavarmuus, joka voi vaihdella kohdekohtaisesti. Liitteen 2
taulukossa on nähtävissä kaikki tarkastusten yhteydessä tehdyt huomiot, joissa edellä esitetyt yksityiskohtaiset
huomiot ovat yhdistettyinä aihealueittain. Myös Pelastusturvallisuuden vuositilasto 2017 (Safetum) osoittaa, että
vuonna 2017 tarkastetuista kiinteistöistä 51 prosenttia on saanut huomautuksia savunpoistojärjestelmän 
puutteellisista huoltotoimenpiteistä.
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Suunnitelmien käsittely:

Edellä esitetyn mukaisesti, pelastustoimen laitelain mukaisista laitteistoista tulisi olla jo laitteistosuunnitelmia
käsiteltäessä osoitettavissa:

Laitteistomateriaaleissa tulee pystyä esittämään:

Laitteiston ja sen osien yhteensopivuus:

Suunnitelmissa tulee esittää myös tarvittavat menettelytavat huoltotoimenpiteissä, jotta vaatimus
turvallisista käsittelytavoista täyttyy. Esimerkiksi kohdekohtaiset ja olosuhteiden vaikutuksesta tehdyt
tekniset toteutukset on esitettävä tarvittavan selvästi. Näihin huomioihin sisältyvät myös putoamissuojiin
liittyvät tekniset ratkaisut ja ohjeet.
Suunnitelmia käsiteltäessä tulee arvioida myös tarvittavat menettelyt asianmukaisuuden osoittamiseksi,
joihin voivat kuulua vaatimuksenmukaisuuden osoittaminen käyttämällä arviointilaitoksen
varmentamismenettelyä.

Muiden pelastustoimen laitteistojen, kuten paloilmoitin- ja sammutuslaitteistojen, kanssa.
Suunnittelussa on selvästi osoitettava huomiointi myös muiden palontorjunnan laitteistojen
toiminnan vaikuttavuudesta kokonaisuuteen.

Asennetun järjestelmän kaavion, jossa esitettynä muun muassa savunpoistoluukut, toimintakuvaus
sekä kaavio laitteistoyhteyksistä (Sammutuslaitteistot sekä paloilmoittimet)
Tekninen tuotesivu (viittaus edelliseen)

Laitteen mukana tulee toimittaa asennustodistus, jolla osoitetaan laitteiston asianmukainen kunto
sekä todistuksen liitteenä on oltava kunnossapito-ohjelmaa varten tarvittavat tarkat tiedot laitteiston
hoito- ja huolto-ohjelmasta
Huoltokirja: Valmistajan ja asennuksen toteuttavan liikkeen on esitettävä vastaava huolto
toimenpideluettelo asennetulle järjestelmälle.
Mitoituspöytäkirjat sähköasennuksista (mukana oltava akkulaskelma)

Kaikissa laitteistoyhteyksissä varmistettava toiminta tarvittavalla tarkkuudella
varmennusmenetelmien yhteydessä.

Muun kiinteistöautomaation kanssa. Mukaan lukien standardeissa (EN 12101) esitettyjen
järjestelmien kanssa (paineistusjärjestelmät, kuulutus- ja hälytysjärjestelmät, valaistus- ja
viitoitusjärjestelmät, tietokoneistetut ohjausjärjestelmät, turvallisuusjärjestelmät, lämmitys-,
tuuletus- ja ilmastointijärjestelmät)
Suunnitelmista tulee selvitä, että asia on huomioitu kohdekohtaisissa suunnitelmissa ja vastaavalta
suunnittelijalta löytyy tarvittavat tiedot kyseisistä laitteistoista. Yhden laitteiston toteutus ei saa
heikentää muiden palontorjunnan laitteistojen toimintavarmuutta tai toimia riskinä halutulle
asianmukaiselle yhteistoiminnalle palotilanteessa.

 Suunnitelmallisuus ja varautuminen, johon kuuluu ylläpidon organisointiluonnos
 Kaaviot toteutetusta laitteistosta sekä laitteistoyhteyksistä

 Käyttöönottopöytäkirja / asennusliikkeen oman työn tarkastus
 Kohteen pelastussuunnitelma, kunnossapito-ohjelma ja kohteen hoito- huolto-ohjelma

Asennustodistus

Laitteistosuunnitelmia käsiteltäessä on hyvä ottaa tarvittavilta osin huomioon myös suunnitelmien osalta niiden
kattavuus myös ylläpitojaksolle. Näihin huomioihin voivat sisältyä ylläpito-organisaation nimeäminen, laitteiston
käyttöön ja huoltotoimenpiteisiin perehdyttämisen osoittamiseksi tarvittavat menettelyt. Hallitussa kokonaisuudessa
pelastussuunnitelma, kunnossapito-ohjelma ja hoito- ja huolto-ohjelma muodostavat yhden toisiaan täydentävän
kokonaisuuden. Suunnitelmien tulee ottaa huomioon myös paloteknisen suunnitelman mukaiset huomiot
rakenteellisesta palonkestävyydestä.

Laitteistoissa käytettävien komponenttien yhteensovittamisessa on havaittu ongelmia. Laitteistoihin
liitettyjen komponenttien heikon yhteensopivuuden takia laitteistot eivät ole aina toimineet tarkoitetulla tavalla ja
luotettavasti siten, kuin laissa pelastustoimen laitteista 10/2007 on säädetty. Eikä ole siten enää täyttänyt sille
rakentamisessa asetettuja vaatimuksia. Laitteistojen yhteensopivuuden hallinnassa ja suunnittelussa auttaa 
harmonisoitujen standardien noudattaminen. Savunpoistolaitteiden osalta EN 12101 -sarjan harmonisoitujen 
standardien käyttö on pakollista.
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Laitteiden asianmukainen toimintakunto tulee varmistaa kuten laitteista on määritelty ja kohdekohtaisen
kunnossapito-ohjelman mukaisesti (pelastuslaki ja laki pelastustoimen laitteista). Toteuttavan ja asentavan tahon tulee 
määritellä hoito- ja huolto-ohjelmaan selvästi, kuinka usein laitteistolle tulee tehdä tarvittavat koestukset. Laitteen
mukana tulee toimittaa sen asianmukaisessa asentamisessa, käytössä ja kunnossapidossa tarvittavat tiedot ja ohjeet.
Käyttö-, huolto- ja asennusohjeissa tulee antaa riittävät tiedot laitteen ominaisuuksista, käyttötarkoituksesta ja
turvallisesta käsittelytavasta.

Harmonisoiduissa standardeissa esitetyt vaatimukset huolto- ja koestustoimenpiteistä on myös täytettävä sekä
kohdemateriaaleissa on varmistettava kunnossapito-ohjelman kattavuus koko laitteiston osalta (EN Standardisarja
12101 ja osa 12101-4 Smoke and heat control systems). Huoltotoimenpiteitä toteuttavan tahon on oltava
perehdytetty kohdekohtaisesti tarvittaviin toimenpiteisiin ylläpidon kannalta. Tarvittavaa materiaalia ylläpidon
hallintaa löytyy myös ST-julkaisuista (Poimittuina: Savunhallinnan asennustodistus, kunnossapito-ohjelma sekä
huoltopäiväkirja).

Hyvin hallittu kokonaisuus vaatii aina henkilön huolehtimaan, että laitteistokohtaista kunnossapito-ohjelmaa
noudatetaan sekä asennusliikkeen kohteelle toimittamaa hoito- ja huolto-ohjelmaa noudatetaan. Kohteen
pelastussuunnitelma, kunnossapito-ohjelma ja hoito- ja huolto-ohjelma ovat aina yksi kokonaisuus, jossa jokainen osa
tukevat toisiaan.

Laitteiston päivitystarve, kriteerit ja toimintavarmuus tarkastettava aina kohteen rakenteellisissa ja käyttötarkoituksen
muutoksissa. Muutostöitä toteuttavalla yrityksellä täytyy löytyä tarvittavat pätevyydet ja asennusliike vastaa
laitteiston/laitteistojen yhteensopivuudesta. Toimintakunto tulisi varmistaa asianmukaisella tavalla myös kaikkien
muutos- ja päivitystöiden yhteydessä. On suositeltavaa varmistaa laitteistokokonaisuuden asianmukainen
toimintakunto tarvittavassa laajuudessa. Samaa menetelmää voidaan toteuttaa laitteiston palauttamisessa
palotilanteen tai muun mahdollisen toimintaan vaikuttavan häiriötilanteen seurauksena.

Toimintakunnon varmistaminen
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Saatavilla olevat ohjeet

Kansallisen lainsäädännön ja asetusten lisäksi Suomessa noudatetaan harmonisoituja eurooppalaisia
tuotestandardeja, joiden avulla täytetään direktiivien vaatimukset. Eurooppalainen standardi antaa vaatimukset
suunnittelulle ja standardien käytössä on kuitenkin aina noudatettava uusinta versiota. Savunpoistolaitteet kuuluvat
pelastustoimen laitteista annetun lain (10/2007) ja rakennustuoteasetuksen soveltamisalalle. Niiden
vaatimustenmukaisuus osoitetaan yhdenmukaistetulla tuotestandardilla.
Eurooppalainen standardi SFS-EN 13306 määrittelee peruskäsitteet ja määritykset kunnossapidon teknisille,
hallinnollisille ja johtamisen alueille. Kunnossapito koostuu kaikista kohteen eliniän aikaisista teknisistä, hallinnollisista
ja liikkeenjohdollisista toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on ylläpitää tai palautta kohteen toimintakyky sellaiseksi,
että kohde pystyy suorittamaan vaaditun toiminnon.

132/1999 Maankäyttö- ja rakennuslaki

ST-Julkaisut savunpoistolaitteiden osalta

Pelastuslaki (379/2011)

OHJE, Helsingin kaupunki, SAVUNPOISTO RAKENNUKSISTA

Ympäristöministeriön ohje rakennusten suunnittelijoiden kelpoisuudesta YM2/601/2015

Eurolux ohje 02, painovoimaisen savunpoistojärjestelmän kunnossapito, Suomi Kesäkuu 2017

Eurooppalainen standardisarja - EN 12101

Sähköasennuksiin liittyvät SFS standardit

NFPA 92 Standard for Smoke Control Systems

Ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta sekä asetuksen perustelumuistio

RIL 232-2012 Rakennusten savunpoisto, suunnittelu, toteutus ja ylläpito

Laki pelastustoimen laitteista (10/2007)

Stig Wahlström, Savunpoiston ohje-, huolto- ja kunnossapito-ohjelma

Suunnittelu- ja asennusstandardit TR ja TS

CEA ohjeet, soveltamisala savunpoiston osalta
(Huomioitava, että käytettäessä CEA ohjetta, joka ei ole velvoittava, noudettava viimeistä päivitettyä
versiota)

Aiheesta saatavilla olevaa materiaalia:

Aiheesta saatavilla olevaa materiaalia:
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Kaikki havainnot puutteista laitteistotarkastuksilla: 
KIWA tilastointi, Tarkastusraportit vuosilta 2011-2017

Tarkastuksilla havaittuja suunnitteluvaiheen puutteita

Huomio

1. 1

1

24

8

2

2

1

1

2

2,4 %

2,4 %

57,1 %

19,0 %

4,8 %

4,8 %

4,8 %

2,4 %

2,4 %

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kohteen pelastussuunnitelmaa ei ollut esittää tarkastuksen yhteydessä.

Savunpoistolaitteiden vaatimustenmukaisuuksista ei ollut esittää 
dokumentteja.

Suunnittelussa ei oltu huomioitu palonkestävää asennustapaa (SFS-6000:5) 
(Myös toimintaan vaikuttavat puutteet, laitteisto- ja komponenttivalinnat)

Sähkövoiman saantia puhaltimille ei ollut varmistettu kahdesta toisista
riippumattomasta lähteestä

Savunpoistopuhaltimen korvausilman saamisesta ei ollut riittävää näyttöä.

Laukaisukaavioihin ei ole merkitty puhallinryhmien korvausilmaluukkujen 
sijaintia

Savunpoistoluukkujen ryhmittely ei vastannut paloteknistä suunnitelmaa

Savunpoiston suunnitellut ilmavirtaukset eivät toteutuneet kaikissa lohkoissa

Savunpoiston laukaisukaaviot puuttuivat tai eivät olleet käytettävissä

Määrä %

Suunnittelu
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Tarkastuksilla havaittuja toteutusvaiheen puutteita

Huomio

1. 2

6

1

1

19

6

7

1

2

1

1

5

3

4

1

1

2

56

3

1,5 %

4,4 %

0,7 %

0,7 %

14,1 %

4,4 %

2,2 %

5,2 %

0,7 %

1,5 %

0,7 %

0,7 %

3,7 %

2,2 %

3,0 %

0,7 %

0,7 %

1,5 %

41,5 %

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pelastussuunnitelmakaavioista puuttuivat savunpoistoluukkujen 
laukaisukeskusten sijainnit

Savunpoistoluukkujen ohjauskeskuksilta/laukaisupainikkeilta puuttuivat tarkat
laukaisu aluekartat numerointeineen.

Savunpoistolaitteiston kohdekohtaiset toimintaohjeet ja toimintakaaviot 
puuttuivat palokunnan hyökkäystien läheisyydestä.

Automaattisesti toimivan savunpoistojärjestelmän ilmaisintoimintojen kuit-
tausohjeet puuttuivat paloilmoitin keskuksen läheisyydestä.

Laukaisukaavioista puuttui korvausilma-aukkojen avausohjeet ja merkinnät
korvausilma-aukkojen sijainnista sekä ohjeet ilmastoinnin pysäytyksestä 
puuttuivat.

Savunpoistonlaukaisu/ohjauskeskuksissa ei ollut toteutettu kaapeli/ilmai-
sinlinjojen vikavalvontoja, tehonsyöttöjen vikavalvontaa myös aluekohtaiset 
palo-, lepo- ja vikatilaa ilmaisevat merkkivalot puuttuivat, keskuksissa pelkät 
käyttökytkimet ilman mitään toimintaa osoittavia merkkivaloja, jolloin tarkka 
paikantaminen estyy.(prEN 12101-9, EN 12101-10)

Luukkujen aukkoja ei oltu varustettu putoamissuojilla. (RakMK osa2)

Paloilmoittimelta puuttui paikantamiskaavioiden hakemistosta selvitys liite-
tyistä ohjaustoiminnoista ja niiden käytöstä savunpoiston osalta (2002:9.2.1 ).

Savunpoiston laukaisukaaviot olivat väliaikaiset ja käsintehdyt.

Savuverhon laskeutumisen edessä este, joka estää savuverhon laskeutumisen 
alas sekä aiheuttaa savuvuodon viereiseen savulohkoon.

Savusulkujen aukot ympäröivän rakenteen ja savusulun välissä ovat 
suurimmillaan 110 mm. Aukot ylittävät SFS-EN 12191-1 arvot

Rakennuksen ulkopuolelta puuttui ”SAVUNPOISTOKESKUS” -kyltti.

Palokunnan aggregaattia varten on rakennuksen ulkopuolelle asennettu
virransyöttöpiste. Syöttöpiste on testaamatta pelastuslaitoksen puolelta.
Virransyöttöpisteeltä puuttui opaskyltti esim. ”PALOKUNNAN
VIRRANSYÖTTÖPISTE”. Varavirran syöttöpiste oli merkitsemättä
savunpoistokaavioihin

Savunpoistolaitteiston dokumentit, lukuun ottamatta laukaisukaavioita, 
puuttuivat keskukselta mm. asennustodistus, käyttö- ja huolto-ohjeet,
palotekninensuunnitelma ja asennuspöytäkirjat.

Koneellisen savunpoiston alueella kaavioihin ei ole merkitty 
poistoilma-aukkojen kohtia ja itse luukuista puuttuu 
(SP-merkintä puutteellinen)

Paloteknisessä suunnitelmassa mainittu enintään kahden automaattisen
savunpoistolohkon yhtäaikainen käynnistyminen oli toteuttamatta 
ohjauskeskuksessa.

Osa savunpoistoluukuista ei avautunut riittävästi laskennallisen virtauksen
varmistamiseksi.

Luukkuryhmien laukaisupainikkeet on asennettu liian lähekkäin. Kaikkia
laukaisupainikkeita ei ole mahdollista koestaa huoltotoimenpitein.

Savunpoistoryhmät/ puhaltimet / luukut /korvausilmaovet eivät toimineet 
ollenkaan.

Määrä %
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20. 4

2

2

1

4

3,0 %

1,5 %

1,5 %

0,7 %

3,0 %

21.

22.

23.

24.

Savunpoistojärjestelmän ohjaus- ja laukaisukeskusten vikatietojen välitys 
VAK:iin oli kytkemättä.

Savunpoistopuhaltimien syöttökaapeleita ei ollut asennettu riittävän luotetta-
vasti alustaansa.

Paloilmoittimen ohjauksia ole toteutettu siten, että vain ko. savulohkon alueel-
la olevat ilmaisimet/paloryhmät ohjaisivat automaatista savunpoistoa oikeista 
savulohkoista.

Savunpoistokanavasta puuttui moottori ohjatut pellit

Korvausilmaovien asennustyöt kesken

Toteutusvaihe
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Tarkastuksilla havaittuja ylläpidon puutteita

Huomio

1. 50

10

1

1

3

1

4

5

4

12

54,9 %

11,0 %

1,1 %

1,1 %

3,3 %

1,1 %

13,2 %

4,4 %

5,5 %

4,4 %

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kohdekohtaiset kunnossapitokortit, huolto- ja kunnossapito-ohjelma, 
huolto-ohjeet, huoltoraportit, huoltopäiväkirja puuttui.
Laitteisto oli mekaanisesti/rakenteellisesti vaurioitunut

Varaosia ei ollut kiinteistössä saatavilla.

Savunpoistokaavio oli irronnut seinästä, se tulisi kiinnittää kunnolla.

Korvausilman saanti oli puutteellista.

Käytävälle tullut jälkikäteen väliovi joka ei näy savunpoistokaavioissa.

Laukaisukeskus ei toiminut koestettaessa

Akkujen vaihdosta ei ollut merkintöjä

Akusto ei toiminut laukaisukeskuksessa.

Portaan savunpoistoluukun jakorasiasta puuttui kansi.

Määrä %

Ylläpito
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